
Berücksichtigung einer 
Wirkleistungssteuerung

Summen‐
Bemessungsleistung

Es ist keine Regeleinrichtung 
erforderlich 

≥ 12 kVA<  12 kVA

Wirkleistungssteuerung bei Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge beim Netzbetreiber – 
Stadtwerke Witten GmbH

Summen‐
Bemessungsleistung

< 3,6 kVA ≥ 3,6 kVA

Vorbereitung der Unterbrechbarkeit 
gemäß  VDE‐AR‐N 4100, Kapitel 10.6.4. 
Dies kann mittels Rundsteuerempfänger 

und ggf. Leistungsschütz, erfolgen
Beachtung der maximalen Belastbarkeit von 44 A des 

Zählers (Dauerbetriebsströme der Zählerplätze).
Siehe VDE‐AR‐N 4100, Kapitel 7.3 

Eine Regeleinrichtungen
zur Netzintegration über eine 
Unterbrechbarkeit durch den 
Netzbetreiber ist erforderlich

Aufgrund der erhöhten Dauerlast ist ein 
zusätzlicher Zähler erforderlich!
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